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1 JOHDANTO
Työ on toteutettu yhteistyössä paikallisen pirkanmaalaisen rakennusliikkeen kanssa. Opinnäytetyön
tekijä on toiminut työnjohtajana kyseisessä yrityksessä, jossa tehdään kaivon muutoksia. Seinäkai-
von muutostyö on aihe, johon päädyttiin kirjoittajan työhistorian takia; rakennusten korjausrakenta-
minen ja perusparantaminen on kilpailtu ala varsinkin alueilla, jotka ovat rakennettu 1970-luvulla.
Tämän ikäisissä taloyhtiössä on tulevaisuudessa vielä pitkään saneerattavaa muuallakin kuin kylpy-
huoneissa. Märkätilasaneerauksien laajuuden vuoksi työ on rajattu seinäkaivon muutokseen lattia-
kaivoksi.
Opinnäytetyö on toteutettu prosessikuvauksena, jonka tavoitteena on huomioida vuoden 2018
alussa voimaan astuneet Ympäristöministeriön asetukset. Työssä käydään läpi kaivon muutostyö
seinäkaivosta lattiakaivoksi kuvien ja tekstin avulla.  On kuitenkin muistettava, että jokainen kohde
on aina yksilö, joten kaikkea ei voida yleistää suoraan seinäkaivollisiin kohteisiin. Opinnäytetyön pyr-
kimyksenä on helpottaa työohjeiden tekemistä kyseisiin tapauksiin sekä miettiä vastuuta taloyhtiön
ja osakkaan näkökulmista.
Taloyhtiöiden on pakko varautua tulevaisuuden saneerauksiin kylpyhuoneissa. Kylpyhuoneiden,
joissa on alkuperäinen seinäkaivo, tekninen käyttöikä alkaa olla jo jatkoajalla. Tämän työn tavoit-
teena on tarkastella niitä seikkoja, jotka täytyy huomioida märkätilojen perusparannuksessa.
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2 MÄRKÄTILA
Työssä käsitellään seinäkaivon muuttamista lattiakaivoksi. Seinäkaivolliset ja lattiakaivolliset huoneet
käsitetään tietyin edellytyksin märkätilaksi. Tässä luvussa määritellään aluksi märkätilan käsite, seu-
raavaksi käsitellään ohjeita ja määräyksiä, jotka märkätiloihin liittyvät. Luvun lopuksi käsitellään ve-
deneristystä kylpyhuoneissa.
2.1 Märkätilan määrittely ja tekninen käyttöikä
Ympäristöministeriön asetuksissa (782/2017, 3§) märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jossa ei vaki-
tuisesti asuta. Määrityksessä huonetilan lattiapinnalle voi käyttötarkoituksesta seuraten tiivistyä tai
roiskua vettä. Tämä rakennusosiin tai pinnoille kertyvä kosteus ei asetusten mukaisesti saa vaurioit-
taa rakennusta, eikä aiheuttaa rakennuksessa oleskeleville terveyshaittaa.
Ympäristöministeriön asetuksen (782/2017, 28§) mukaisesti märkätilan vedeneristys ja rakenteet
määritetään niin, ettei vesi saa valua tai esimerkiksi kapillaarisesti siirtyä märkätilasta ympäröiviin
rakenteisiin tai huonetiloihin. Näihin rakenteisiin, jotka altistuvat valuvalle vedelle, toistuvasti roiske-
vesille tai rakenteen pintaan tiivistyvälle vedelle, tulee pintojen takana olevan rakenteen olla vedene-
ristetty tai pinnoitteen itsessään tulee toimia vesieristeenä.
Vanhassa 1998 valmistuneessa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2 kosteus, määräyk-
set ja ohjeet (jatkossa RakMk, 1998), määritellään puolestaan märkätila seuraavasti: ”Märkätila tar-
koittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka
seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna).”
Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, 3§)
määritellään kosteusteknisen toimivuuden olennaiset vaatimukset. Asetuksessa todetaan, että ra-
kennuksen ja sen rakenneosien on toimittava teknisesti sen suunnitellun käyttöiän ajan.
Rakenteen tekninen käyttöikä voidaan määritellä rakenteen osan tai järjestelmän toimintavaatimus-
ten täyttymisenä. Teknisen käyttöiän kuluttua umpeen on tarkoituksenmukaista korvata rakenteen
osa tai koko järjestelmä uudella. Teknisen käyttöiän määrittely perustuu käytössä oleviin kokemuk-
siin rakenteiden tai sen osien sekä erilaisten järjestelmien kestävyydestä. Terminä tekninen käyt-
töikä on yleistävä. (Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. RT 18-10922. 2008.)
2.2 Elementtikylpyhuone
Elementtikylpyhuoneiden merkittävimmät tunnusmerkit ovat peltiset seinät maalipinnalla ja lattiama-
teriaalina on pääsääntöisesti käytetty muovimattoa, kuten kuvan 1 kylpyhuoneessa. Suihkuvedet
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ohjataan suihkun läheisyydessä olevaan seinäkaivoon (kuva 2). Pesuhuoneissa ei ole välttämättä
varausta pyykinpesukoneen poistoputkelle, vaan pesukoneen poistovedet on tarkoitettu ohjattavan
esimerkiksi käsienpesualtaaseen. (ks. esim. Hengitysliitto 2018.)
KUVA 1. Malliesimerkki elementtikylpyhuoneesta (Kinnunen 2017)
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KUVA 2. Yleiskuva elementtikylpyhuoneesta ja seinäkaivon irrotetusta suojaritilästä (Kinnunen 2017)
2.3 Määräykset, asetukset ja ohjeet
Rakentamismääräyksissä tapahtui vuoden 2018 alussa paljon muutoksia rakentamismääräysjärjes-
telmän uusinnan vuoksi. Taustana muutokselle on ollut Perustuslain (2000) tulkinta, jonka mukaan
ohjeita ei voi antaa asetuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa (1.1.2013) Perustuslain
tulkinta huomioitiin, kun asetuksenantovaltuuksia esitettiin tarkemmin.  Lainmuutos johti siihen, että
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asetukset piti uusia. Tälle asetettiin viiden vuoden siirtymäaika, joka päättyi vuoden 2017 lopussa.
(Mölsä 2018.)
Työssä viitataan Rakentamismääräyskokoelman osaan C2 (1998) sekä viimeisiin Ympäristöministe-
riön asetuksiin rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, joka korvaa Rakentamismääräysko-
koelman osan C2. Asetusta tukevien ministeriöohjeiden teko on käynnistynyt tammikuussa 2018,
tätä opinnäytetyötä kirjoitettaessa. Uudet asetukset pohjautuvat pitkälti RakMk C2, joten viittauksia
on myös vanhaan kokoelmaosaan. Työssä käsitellään siirtymävaiheen vuoksi kumpaakin RakMk
C2:sta, sekä uusia Ympäristöministeriön asetuksia, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2018.
Vanhat rakentamismääräykset eivät välttämättä koskettaneet suoraan korjausrakentamista. Nykyiset
ministeriön asetukset ottavat korjausrakentamisen paremmin huomioon. Ympäristöministeriön ase-
tuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, 4§) todetaan, että rakennusta
korjatessa ja muutostöissä kosteustekniseen toimivuuteen ei ole välttämätöntä suorittaa muutoksia,
mikäli rakenne on kosteusteknisesti toimiva. Rakennusosan teknisen käyttöiän päätyttyä kosteusvau-
rioitunut, mutta kokonaisuutena kosteusteknisesti toimiva rakenne, voidaan korjata sen rakennusai-
kaisen rakennustavan mukaisesti.
Uusimmissa Ympäristöministeriön asetuksissa (782/2017 28§) todetaan, että rakennuksen tulee olla
sen käyttäjälle terveellinen, eikä siitä saa aiheutua terveyden vaarantumista. Sen pitää olla myös
turvallinen vesihuollon ja sisäilman kannalta.  Rakennuksen toiminnassa elinolosuhteiden on pysyt-
tävä terveellisenä.
Ministeriön asetuksessa huomioidaan myös korjausrakentaminen paremmin kuin aikaisemmassa
RakMk C2:ssa. Korjausrakentamisessa ministeriön ohjeiden mukaan tulee ottaa huomioon rakennuk-
sen ominaisuudet, käyttötarkoitus sekä erityiset piirteet. Mahdollisten tilamuutosten johdosta raken-
nuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua, eikä heidän terveellisen elämisen edellytyksensä hei-
kentyä.
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisussa Rakennusten veden- ja kosteuseristysohjeissa (RIL
107-2012) mainitaan vedeneristykseen mahdollisesti tehtävissä paikkakorjauksissa voitavan jättää
aikaisemmin eristämättömät seinät ennalleen ylläpitäen niin sanottua perustasoa, kuitenkin kiinnit-
täen erityistä tarkkuutta vanhan ja uuden vesieristeen liitoskohdan vedeneristävyyteen. Maankäyttö-
ja rakennuslain (5.2.1999/132, 117§) perusteella taas voidaan edellyttää, että rakennuksen muutos-
ja korjaustyöt tehdään siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa olevat kuormitus-
vaatimukset sen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitettujen olennaisten vaa-
timusten mukaisesti. Samassa laissa määritellään, että rakennuksen korjattavan kohdan tulee olla
tarkoitustaan vastaava, korjattavissa ja huollettavissa sekä rakentamisessa että korjaamisessa tulee
lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.
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2.4 Ohjeet 70-luvulla
Seinäkaivoratkaisuja rakennettiin paljon 70-luvulla, ja tuohon ajankohtaa rakentamismääräykset kä-
sittelivät myös märkätiloja. RakMk C2 1976, jonka määräykset astuivat voimaan 1.1.1976 todetaan,
että rakennuksen on tarkoituksenmukaisesti suojattava sisätiloja veden ja kosteuden haitallisilta vai-
kutuksilta ja tehtävä terveellisen sisäilmaston ylläpitäminen mahdolliseksi.
Vuoden 1976 ohjeiden mukaisesti rakenteiden, rakennustarvikkeiden ja -aineiden on oltava sellaisia,
etteivät kosteus tai muut tekijät haitallisessa määrin heikennä rakennuksen toimintakelpoisuutta,
kestävyyttä ja sen rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Pesutilojen vedenpoiston osalta vuoden
1976 C2 ohjeisti suunnittelemaan rakenteet niin, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huo-
netiloihin ja rakenteisiin haitallisissa määrin.
2.5 Vedeneristys
Märkätilojen lattioissa ja seinissä tulee pääsääntöisesti olla vesieristys, kuitenkin uudet asetukset
antavat suunnittelijalle mahdollisuuden jättää vesieristekerroksen pois, mikäli rakenne ei aiheuta
näin haittaa käyttäjilleen tai ympäröiville rakenteille (Ympäristöministeriö 782/2017, 28§).
Märkätilaluokitellun tilan vedeneristyksessä vedeneristeenä toimii joko rakenne itsessään, tai pintara-
kenteen takana on erillinen vedeneristys. Suomen Rakentamismääräyskokoelma C2 ja RIL 107 esit-
tävät asian seuraavasti: ”Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyk-
senä tai lattian päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys.”.
Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, 28 §)
todetaan, että vedeneristystä ei tarvita erillisen WC-tilan ja löylyhuoneen seinässä pinnoitteen, esi-
merkiksi paneloinnin takana. Mikäli märkätilan rakenteissa ei käytetä vedeneristystä, on suunnitel-
missa osoitettava, että vedeneristyksen puuttuminen ei vaaranna Maankäyttö- ja rakennuslain 117c
§:n mukaisten olennaisten vaatimusten täyttymistä.
SisäRYL 2013 ohjeistaa tekemään märkätilojen vedeneristyksen seuraavasti: ”Asunnon märkätiloihin
tehdään erillinen vedeneristys seiniin ja lattiaan ellei päällyste toimi vedeneristeenä Suomen raken-
tamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden mukaisesti.”  Lisäksi SisäRYL 2013 korostaa erityi-
sesti huolellisuutta suihkunurkkauksen ja suihkutilan vedeneristyksessä. Rasitetuimmaksi alueeksi on
määritelty alue, joka ulottuu vaakasuunnassa 1,5 m:n etäisyyteen suihkupisteestä. Rakennustieto
Oy:n ylläpitämä Rakennustietokortisto antaa ohjeita myös asuntojen märkätilojen korjausrakentami-
seen.  (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. RT 14-11103 2013;
Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. RT 84-11093 2012.)
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3 TALOYHTIÖN JA OSAKKAAN VÄLISTEN VASTUIDEN JAKAUTUMINEN
Taloyhtiömuotoisessa asumisessa asunnon märkätilan korjauksesta on ilmoitettava kirjallisesti talo-
yhtiön edustajalle, esimerkiksi hallitukselle tai isännöitsijälle. Tämä taloyhtiön edustaja valvoo yhtiön
vastuualueelle kuuluvia töitä. Taloyhtiön vastuunjakotaulukosta voi varmistaa, miten vastuunjako
korjauksista jakautuu osakkaan ja taloyhtiön välillä.
Taloyhtiömuotoisessa asumisessa on otettava huomioon myös vastuukysymyksiä. Tällöin kartoite-
taan osakkaan ja taloyhtiön vastuita. Yhtiö vastaa perusrakenteista ja rakenteista joista osakas ei ole
vastuussa, kuten sähkö- ja viemärijärjestelmistä sekä ilmanvaihdosta. Yhtiövastuisiin kuuluu myös
vesieriste. Vastuun määrittäminen ei ole aina yksiselitteistä, vaan esimerkiksi virheellisesti kiinnitet-
tyjen laattojen irtoamisesta johtuvat kustannukset koituvat osakkaalle, kun taas vesieristerikko ohjaa
kustannuksia taloyhtiölle. Syy-seuraus-suhteella on merkitys kulujen jakautumisessa kunnossapito-
vastuun suhteen. (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017.)
3.1  Taloyhtiön vastuut
Taloyhtiön vastuunjakotaulukon (2017) kommenteissa todetaan taloyhtiön vastuulla olevan pinnoit-
teiden alapuolisten rakenteiden. Esimerkiksi kylpyhuoneessa tämä tarkoittaa laattojen alla olevaan
vesieristeeseen asti.  Osakkeenomistaja vastaa pinnoista ja pintakerrosten tasoitteista asunto-osake-
yhtiölain mukaisesti.  Kuitenkin yhtiön on korjattava märkätiloissa alkuperäisenä olleen vesieristeen
mahdolliset puutteet ja viat. Korjausvastuun laajuus voidaan päättää taloyhtiössä taloyhtiökohtai-
sesti. Seuraavassa taulukossa 1 on kuvattu vastuiden jakautumista märkätiloissa.
Taulukko 1. Taloyhtiön ja osakkaan vastuiden jakautuminen märkätiloissa (mukaillen Ta-
loyhtiön vastuunjakotaulukko 2017).
Taloyhtiö Osakas
äänieristys
vesieristys sisäpinnat- ja pinnoitteet
vesihanat ja sekoittimet, poislukien osakkaan it-
sensä asennuttamat
sisärappaukset ja tasoitepinnat, alaslasketut ka-
tot
vesieristys saunan lauteet
wc-istuin laitteistoineen kiuas
vesi- viemäri ja lämpöputkistot käsienpesuallas
vesilukkojen ja lattiakaivojen uusiminen pesukoneen liittäminen
ilmanvaihtojärjestelmä märkätilassa letkut ja liitäntäputket, sekä bideesuihku
12 (27)
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti taloyhtiön vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi rikkoutu-
neen vesihanan korvaaminen taloyhtiön perustasoon saakka, mutta yhtiö voi tarjota osakkaalle mah-
dollisuutta nostaa tasoa osakkaan omalla kustannuksella. Tällöin osakas maksaa erotuksen perusta-
son ja parannetun tason väliltä. Perusparannuksena voidaan esimerkiksi pitää muovimatolla alkujaan
vesieristetyn kylpyhuoneen laatoitusta saneerauksen yhteydessä. Osakas voi näin ollen halutessaan
nostaa tasoa laattoihin alkuperäisestä muovimatosta, jolloin taloyhtiön vastuu lakkaa vesieristee-
seen, kuten perustasossakin. (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017.)
3.2 Osakkaan vastuut
Kuten yllä jo aiemmin todettiin, osakas vastaa pääsääntöisesti pinnoista ja pinnoitteista, sekä pin-
noitteiden päällisistä osista ja omasta irtaimistostaan. Esimerkiksi kiuas, amme, ikkunoiden sisäpuit-
teet laseineen, heloineen ja tiivistyksineen kuuluvat osakkaan vastuisiin. Osakas vastaa myös pesu-
altaasta, vaikka tähän liittyvä hana on taloyhtiön vastuulla. Yleistäen voidaan todeta, että jos perus-
tasoon on tehty oleellisia parannuksia, voi osakas joutua vastaamaan näistä. (Taloyhtiön vastuunja-
kotaulukko 2017.)
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4 KYLPYHUONEEN KOSTEUSVAURIOT
Vielä 2000-luvun alussa oli yleistä laatoittaa myös kylpyhuoneet suoraan alkuperäisen pellin ja tai
maton päälle ja hakea näin kylpyhuoneeseen ilmeen muutosta. Emäksiset laastit saattavat reagoida
lattiamaton kanssa ja aiheuttaa siihen kutistumaa sekä lyhentää vesieristematon käyttöikää. Alkupe-
räisiä vesieristemattoja ei ole tarkoitettu päälle laatoitettavaksi, joten lattiamaton päälle laatoittami-
nen on saattanut kiihdyttää prosessia, jossa lattiamaton kutistuminen kiihtyy. (Rakennuslehti 2016.)
Tämän tapahduttua matto nousee kaivon “nielusta” (Kuva 3), joka huomataan, kun alakerran naa-
puri tulee asiasta ilmoittamaan vesivuodon jo tapahduttua. On siis tapahtunut vesivahinko ja kylpy-
huone tulee saneerata ja miettiä korjaustapa pesuvesien johdatukseen jatkossa, yleensä jatkossa
lattiakaivoon.
KUVA 3. Seinäkaivon nielu ja yleiskuvaus viemäröinnistä (Kinnunen 2017).
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4.1 Kosteusmittaukset
Rakenteiden vaurioita määriteltäessä sekä varmistettaessa mahdollista vauriolaajuutta, voidaan tut-
kimuksia suorittaa erilaisin kosteusmittauksin. Pintakosteusmittaus on yleisimmin käytössä oleva
tapa tutkia kosteuksia. Pintakosteusmittarilla suoritetut arvot antavat vain arvion rakenteen tilasta,
mutta tätä ei tule käyttää esimerkiksi purkupäätöksessä. Pintakosteusmittarilla ei voida erotella esi-
merkiksi lattialaatan ja vesieristeen välissä olevaa kosteutta vesieristeen alla olevasta kosteudesta.
Mikäli pintakosteustutkimuksissa löytyy kosteutta, voidaan tutkimuksia tarkentaa toisin menetelmin,
esimerkiksi viiltomittauksin ja porareikämittauksin sekä näytepaloin.  (Merikallio N.D; Asuntojen mär-
kätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. RT 84-11093 2012.)
4.2  Kosteusvaurioiden synty
Asuntojen märkätiloihin kohdistuvat rasitukset ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana
merkittävästi. Ammeista ja suihkukaapeista on luovuttu ja huoneistokohtaisista saunoista sekä lattia-
lämmityksistä on tullut jokapäiväisiä. Lisäksi pesukoneiden yleistyttyä pyykkejä kuivataan sisällä,
yleensä pesuhuoneessa. Yllä olevat seikat lisäävät kylpyhuoneiden lattioiden ja seinien pintaraken-
teisiin ja ilmanvaihtoon kohdistuvia lämpö- ja vesieristerasituksia sekä määrällisesti että ajallisesti.
(ks. esim. Hengitysliitto 2018.) Kuvassa 4 näkyy kosteusvaurion ilmeneminen laatoituksessa, jonka
osasyynä on huono ilmanvaihto.
KUVA 4. Kosteusvaurion ilmenemä haljenneissa laatoissa ja vaurioituneissa saumoissa. (Kinnunen
2017)
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Aiemmin oli yleistä, että seinäkaivollisessa kylpyhuoneessa oli amme, josta ohjattiin vedet erillisellä
poistoputkella joko lattiakaivoon tai muuten viemäriin. Amme on saattanut tuntua joistakin ahtaalta.
Tämän seurauksena amme on poistettu ja tilaa on alettu käyttämään normaalin suihkuttelutilan ta-
voin, jopa ilman että tilaa on tähän alkujaan suunniteltu.
Kosteusrasitus seinäkaivon nielulle kasvaa siis muutoksen johdosta huomattavasti.
Kun jälkeenpäin muovimaton päälle on asennettu laatat, kuten kuvassa 5, on tämä kiihdyttänyt
muovimaton kutistumista ja lyhentänyt entisestään muovimaton teknistä elinkaarta. Vanhan lattia-
maton päälle laatoitettaessa on huomioitava, ettei alkuperäinen lattiamatto ole niin sanotusti suora-
nainen vesieristematto, vaan saattaa menettää elastisuuttaan ja alkaa jopa kutistumaan sen päälle
laatoitettaessa. Tämä johtuu yleensä laastin emäksisyydestä. Laatoitus on saattanut jopa kiihdyttää
tarvetta perusteellisempaan saneeraukseen. (ks. esim. Hengitysliitto, 2018.)
KUVA 5. Suoraan lattiamaton päälle tehty laatoitus (Kinnunen 2017)
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Vauriot havaitaan rakenteissa esimerkiksi päällysteiden irtoamisena tai värjääntymisenä. Aistinvarai-
seti tehdyt havainnot hajuista ja ihmisten oireilusta vahvistavat epäilyjä kosteusvauriomahdollisuu-
desta. Kylpyhuonekorjausten taustalla on yleensä vesivahinko tai rakenteen luonnollinen ikääntymi-
nen.  Homevaurioiden edellytykset ovat liiallinen rakenteissa oleva kosteus joka ei pääse kuivumaan,
tarvittava lämpötila sekä ravinteet. Homeiden kasvulle otollisina olosuhteina voidaan pitää 0–55 °C
asteen lämpötilaa ja yli 70 % suhteellista kosteutta. Ilmankosteuden tai lämpötilan muuttuessa epä-
suotuisaksi ei homekasvustolla ole enää edellytyksiä kasvulle. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
2016.) Kuvassa 6 nähdään pintarakenteiden purkamisen jälkeen todettu mikrobikasvusto.
KUVA 6. Pinnotteiden ja kipsilevyjen alta paljastunut mikrobivaurio (Kinnunen 2017)
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4.3 Seinäkaivon ongelmakohdat
Rakenneratkaisut ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana niin rakenneratkaisujen, tuottei-
den kuin materiaalienkin osalta. Homogeeniset rakenteet ovat muuttuneet monikerroksisiksi raken-
teiksi, jotka ovat alttiimpia virheille. (ks. esim. Hengitysliitto, 2018.)
Tyypillisimpiä vaurioita elementtikylpyhuoneessa:
-märkätilatapettien tai -mattojen saumojen aukeaminen
-muovimattojen tai tapettien irtoilu ja kupruilu
-hometta laattasaumoissa (kuva 4, 16)
-lammikot lattialla
-vauriot ympäröivissä rakenteissa
-kaivon padottaminen tukoksien johdosta
-kaivorakenteissa olevien viemärivarausten tulppien haurastuminen ja näistä johtuvat vuodot (kuva
7)
-jälkikäteen tehdyt muutokset ja epäonnistuneet tiivistykset seinäkaivossa (ks. esim. Hengitysliitto
2018; Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2016.)
Kuten työssä aikaisemmin on mainittu, kasettirakenne on ollut yleinen 1970- ja 1980-lukujen lä-
hiörakentamisessa ja sen lattiakaivon tiiveys on muodostunut tyypilliseksi ongelmaksi (Ympäristöhal-
linto 2016).
KUVA 7.Seinäkaivon ja käsienpesualtaan liitoskohta (Kinnunen 2017)
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5 RAKENNUSTYÖVAIHEET KYLPYHUONEREMONTISSA
Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista mahdollisesti pidettävässä aloituskokouksessa kirja-
taan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vastuuhenkilöt sekä heidän tehtävänsä, vastuunsa ja yhteys-
tietonsa. Lisäksi sovitaan yhteiset tarkastusperiaatteet ja käydään läpi tarkastusasiakirjamalli.
Itse mahdollisesti pidettävässä kokouksessa tai erikseen sovitusti tiedottaen käydään läpi työtavat,
tiedottaminen, muutostöiden koordinointi sekä työalueen puhtaanapito. (ks. esim Asuntojen märkä-
tilojen korjaus. Korjausrakentaminen. RT 84-11093. 2012.)
Kuvio1. Korjaushankkeen etenemisen vaiheet (mukaillen Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausra-
kentaminen. RT 84-11093. 2012).
5.1 Tiedottaminen
Korjaushankkeessa suunnitellaan tiedotukseen liittyvät asiat tarkasti etukäteen.  Asukkaille, osak-
kaille ja muillekin osapuolille on kerrottava hankkeen aikataulut tarkasti tai tarvittaessa pidettävä
tiedotustilaisuus. Veden ja sähkön käyttökatkoksista on erityisesti tiedotettava useampia päiviä etu-
käteen. Huoneistoissa, joissa asutaan remontin aikana, korostuu tiedottamisen tärkeys. (Asuntoyh-
tiön korjaushankkeen kulku. RT 18-11004. 2010.) Mahdollisesti sijaispesutilojen järjestely voi olla
yksi tärkeimmistä asioista, toisaalta moni asukas lähtee mökilleen tai muuhun paikkaan evakkoon
pahinta metakkaa.
5.2 Haitta-aineiden huomiointi
Urakoitsijarakennuttajan tai rakennushanketta valvovan on ennen rakennusten rakenteiden purka-
mista varmistettava, ettei rakenteissa ole haitta-aineita, esimerkiksi asbestia. Mikäli asbestia löytyisi
näytteistä, on purkutyö tehtävä asebestipurkutyönä. Myös tilanteessa, joissa ei ole tehty tutkimuksia
haitta-aineista, on purkutyöt tehtävä asbestipurkuna. (Ratu 82-0384 2011.)
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Itse näytteenotto on koruton tapahtuma, jossa näytepala otetaan mahdollisesta pinnoitteesta ja sen
alla olevasta kiviaineksesta. Näistä näytteistä määritellään mahdolliset haitta-aine-esiintymät. Kor-
jausrakentamista tapahtuu paljon tiloissa, joissa asutaan samalla. Tästä syystä pölynhallintaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Ympäröivän tilan ulkopuolelta tulee suojata ympäristöä purkupölyltä ja
terveydelle haitallisilta vaarallisilta aineilta. Tarvittaessa kulkureitti suojataan itse työkohteeseen.
Alla kuvatussa taulukossa 2 esitetään vaarallisten aineiden yhteenveto rakenteissa ja edellytykset
tutkimukselle.
Taulukko 2. Yhteenveto vaarallisista aineista. (mukaillen Ympäristöhallinto 2016b; Ratu 82-0384
2011.)
Vaarallinen
aine
Missä esiintyy? Miten tutki-
taan?
Tarvittavat lu-
vat
Pääpurkume-
netelmä
Asbesti esimerkiksi eris-
teet, katot, IV-ka-
navat, läm-
möneristemassat,
putket, kattilat,
tiivisteet. Asbesti-
semementtituot-
teet eli seinä- ja
kattolevyt. Vinyy-
lilattiat ja -matot,
bitumituotteet,
julkisivut
rakenteet jotka
ovat valmistu-
neet ennen 1994
asbestipurku-
työtä saa tehdä
vain luvanvarai-
sesti.
osastointi ja
osaston sisällä
tapahtuva kohde-
poisto.
Kivihiilipiki perustuksissa,
kosteus- ja vede-
neristeissä, kella-
reiden lattiara-
kenteissa, muura-
tuissa seinissä
noudatettava
ympäristöminis-
teriön ohjeita.
osastointi ja
osaston sisällä
kohdepoisto.
PCB julkisivuelement-
tien ovien ja ikku-
noiden saumauk-
sissa
1958-1979 val-
mistuneet tai pe-
ruskorjatut ra-
kennukset.
noudatettava
ympäristöminis-
teriön ohjeita.
osastointi ja
osaston sisällä
kohdepoisto.
Lyijy esimerkiksi maa-
lit, saumat tai
sähköjohtojen
suojaputkitukset
1958-1989 val-
mistuneet tai pe-
ruskorjatut ra-
kennukset.
noudatettava
ympäristöminis-
teriön ohjeita.
osastointi ja
osaston sisällä
kohdepoisto.
(saumamassojen
poisto)
Mikäli korjauksen kohteena olevasta kiinteistöstä paljastuu näytteistä asbestia, tehdään purkutyöt
erillisenä ja luvanvaraisena asbestipurkutyönä jossa kiinnitetään erityisen tarkkaa huomiota pölyn-
hallintaan ja korjausalueen osastointiin sekä tietysti työntekijän suojaukseen.
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5.3 Pinnoitteiden ja tarvittavien rakenteiden poisto
Kaivo voidaan uusia lattiakaivoksi viemällä viemäröinti välipohjan läpi alemman kerroksen kattoon,
johon on tehtävä viemäröinnille tila joko laskemalla kattoa tai koteloimalla viemäri. Laatan roiloami-
nen ja viemärin uudelleenliittyminen hormissa on kirjoittajan kokemuksen mukaan yleisemmin käy-
tännössä oleva ratkaisu. Tässä ratkaisussa seinäkaivo ja viemäriliitos pystyviemäriin poistetaan piik-
kaamalla ja korvataan uudella vesilukollisella lattiakaivolla ja viemäriputkella. (ks. kuva 8; Ympäristö-
hallinto 2016.)
KUVA 8. Lattiakaivolle piikattu tila ja uusi lattiakaivo asennettuna (Kinnunen 2017)
Mukaan työmaalla apuna purku- sekä rakennustöissä on työseloste, jossa käydään läpi muutostyön
vaiheet ja pinnoitemateriaalit sekä mahdolliset osakkaan tilaamat lisätyöt ja kalusteet.
Suojamatto ja teippi toimivat suojana käytävillä ja tiloissa, joista on läpikulkua.
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Rakentamisessa työturvallisuuteen ja tapaturmattomuuteen kiinnitetään nykyään erityisen paljon
huomiota. Siksi jokaisen korjausrakentamiskohteessakin työskentelevän on huomioitava työturvalli-
suus. Hengityssuojaimet, suojalasit, turvakengät ja tyyppihyväksytyt kuulosuojaimet ovat vakiova-
rustus myös kylpyhuoneremontissa.
Ennen purkutöitä varmistetaan, ettei rakenteissa ole asbestia. Työmaa suojataan tarvittavin osin
suojamatoilla. Työseloste, jonka työnjohtaja on valmistellut, laitetaan esille näkyvälle paikalle, esi-
merkiksi kylpyhuoneen oveen. Ennen purkutöiden aloittamista kalusteiden paikat ja kylpyhuone voi-
daan valokuvata jälleenrakentamisen helpottamiseksi, mikäli kalusteet halutaan jättää samoille pai-
koille. Purettavat kalusteet jätetään työmaalle, mikäli niitä ei uusita. Kalustepurkujen, WC-istuimen
ja hanojen poiston jälkeen voidaan matto poistaa peltikitaan asti (kuva 9). Maton poistamisen jäl-
keen poistetaan vanhat tasoitteet ja liimat jyrsimällä.
KUVA 9. Peltikita, joka tässä tapauksessa käsiteltävä ruosteen takia (Kinnunen 2017)
Lattiapinnoitteiden poiston yhteydessä mitataan kosteudet esimerkiksi pintakosteusmittarilla sekä
tekemällä porareikämittauksille reiät, joihin anturit jätetään paikalleen kosteuksien seurantaa varten
aikaisemmin työssä mainitulla tavalla. Tarvittaessa järjestetään tilakuivaus esimerkiksi infra-
kuivaimin, mikäli todetaan rakenteiden olevan kastuneita. Kirjoittajan kokemusten mukaan toisinaan
riittää, kun uudelle lattiakaivolle piikataan tila, jolloin suurimmalle kosteusrasitukselle koituneet koh-
dat poistetaan.
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Lattiakaivolle piikattava alue on oltava riittävän suuri, jotta kaivon ja seinän väliin jää tilaa, eikä sei-
näkaivo tule suoraan kiinni seinään. Samassa yhteydessä voidaan piikata roilo myös pyykinpesuko-
neen poistoputkelle. (kuva 10) Rakenteiden tarvittavaa kuivamista seurataan, kunnes voidaan todeta
rakenteiden olevan pinnoituskuivia.
KUVA 10. Pyykinpesukoneelle roilotettu poistoputki (Kinnunen 2017)
5.4 Ennallistaminen
Uusi lattiakaivo asetellaan sitä varten piikattuun tilaan ja liitetään olemassa olevaan viemäröintiin
(kuva 11). Valut tehdään siten, että kaivo valetaan riittävän etäisyyden päähän seinästä. Tässä vai-
heessa on varmistettava, että viemärissä on riittävä kaato ja työssä edetään työohjeiden mukaisesti.
Lisäksi varmistetaan, että vanhan seinäkaivon kohta on tukittu.
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KUVA 11. Uusitun lattiakaivon viemäriin liittäminen (Kinnunen 2017)
Piikatun kohdan kanssa tulee varmistaa, että lattiapinnat tulevat tasan. Tätä varten tasoitetaan sei-
nänvierus ja kaivon ympäristö. Lattiassa on myös oltava riittävä kaato suihkuvesien johtumiseksi lat-
tiakaivoon. Lattiakaltevuuden on oltava vähintään 1:100 märkätilassa ja suihkun alueella vähintään
1:50 noin puolen metrin säteellä lattiakaivosta. (Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentami-
nen. RT 84-11093 2012.)
Lattiavalujen yhteydessä lattiaan on mahdollista lisätä esimerkiksi sähkötoiminen lattialämmitys. Va-
lut halutaan kuitenkin käytännön syistä pitää mahdollisimman matalina, koska kynnys nousee aina
korkeammalle, mitä paksumpi valu tehdään.
Kun valut on tehty, seurataan valun kuivumista. Pinnoituskuivan tuloksen jälkeen pintojen ennallista-
minen alkaa edetä nopeasti. Päälle asennetaan liimaamalla uusi matto tai sivellään vesieristys val-
mistajan ohjeiden mukaisesti (kuva 12) ja lattia laatoitetaan (kuva 13). Erityisen tarkka kohta ve-
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sieristyksen kannalta on seinä- ja lattiarakenteen liittymäkohta. Vesieristematto tiivistetään peltiki-
taan mahdollisimman tarkasti ja tiiviisti, kuten myös vaihtoehtoisesti lattialaatoituksen ja seinäpelli-
tyksen liittymäkohdasta pyritään saamaan mahdollisimman tiivis. Variaatioita on monia, tavatonta ei
ole tehdä kattavampaa pinnoitteiden saneerausta levyttämällä ja laatoittamalla sekä vesieristämällä
koko kylpyhuone. Tällöin seinäpeltiä ei jää näkyviin ja tilaan saadaan yhtenäinen vesieriste.
KUVA 11. Vesieristys tehtynä limittämällä vanhan rakenteen kanssa (Kinnunen 2017)
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KUVA 12. Laatoitettu lattia ja ylösnosto (Kinnunen 2017)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Työssä on kuvattu seinäkaivon muutostöihin liittyviä säädöksiä ja asetuksia sekä itse prosessissa
huomioitavia asioita. Itse korjausprosessiin liittyy vanhojen rakenteiden purkaminen, mahdollisesti
kuivatus, pölynhallinta, kaivon muutos seinästä lattiaan sekä määräykset täyttävä vesieristys. Työssä
käsiteltiin myös erilaisia seinäkaivojen rakenteellisia ongelmia, rakennusfysikaalisia ilmiöitä sekä ta-
poja tutkia kosteuksia rakenteista ja huomioida, miten kosteusvaurio näkyy seinäkaivollisessa kylpy-
huoneessa.
Opinnäytetyöhön on koottu erilaisia märkätilakorjaukseen liittyviä työvaiheita, ohjeita ja asetuksia.
Opinnäytetyössä selvitettiin taloyhtiön ja osakkaan vastuunjakoajattelua kylpyhuoneremontissa.
Tekstissä on myös käsitelty uudistuneita Ympäristöministeriön asetuksia (2017) sekä aiempaa raken-
nusmääräyskokoelmaa (RakMk C2). Kaivon vaihdot on toteutettu tässä työssä edellä mainittujen
asetusten mukaisesti. Opinnäytetyö on toteutettu helpottamaan asiantuntijatehtävissä toimimista ja
uusien asetusten soveltamista käytäntöön.
Märkätilasaneerauksen lopputuloksen kannalta merkittäviä asioita ovat oikein tehty purkutyö, kos-
teuden hallinta sekä jälleenrakentamisessa oikeaoppinen rakennustapa. Näin saavutetaan mahdolli-
sesti rakenteelle mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Opinnäytetyössä haastavinta on ollut ajankäytön suunnittelu, koska projektia on kirjoitettu palkkatöi-
den ohessa. Työn kirjoittaminen olisi saattanut olla ajankäytännöllisesti helpompaa opintojen
ohessa. Toisaalta työtä on ollut oppivaista tehdä konkreettisesti työelämästä käsin, tällöin teoria ja
käytäntö kulkevat käsi kädessä.
Jatkossa kiinnostavaa olisi tietää, miten kylpyhuonesaneeraus kasettikylpyhuoneen kohdalta tehtäi-
siin kokonaan purkamalla kylpyhuone, eikä niin sanotusti osakorjausmenetelmällä, kuten opinnäyte-
työssä nyt on tehty. Työtä voisi jatkaa tutkimalla elementtikylpyhuonesaneerausvaihtoehtoja laajem-
massa mittakaavassa. Tutkimuksessa voitaisiin kartoittaa esimerkiksi, mitä hyötyjä on pelkän lattia-
kaivon vaihdolla verrattuna kattavampaan saneeraukseen. Tällöin voitaisiin myös vertailla kuluja eri
vaihtoehtojen välillä. Toinen mahdollinen tutkimuslinja olisi erilaiset kylpyhuonesaneerausvaihtoeh-
dot taloyhtiön putkistosaneerauksien yhteydessä. Tutkimuskysymyksenä voisi olla esimerkiksi: ”Mil-
lainen kustannusrakenne kylpyhuoneremontilla on putkistosaneerauksen osana?”
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